
RadioSalle d'échographie

01-02-042 :
Vestiaires

01-02-043 :
Salle de sénologie

01-02-040 :
Salle d'attente

01-02-041 :
Vestiaires

01-02-039 :
Bureau

01-02-062 :
Local technique

informatique

Scanner

01-02-301 :
Cabine 3

01-02-343 :
Cabine 2

01-02-342 :
Cabine 1

01-02-304 :
Local déchets

01-02-303 :
Réserve

01-02-336 :
Vestiaire homme A

Radio

01-02-069 :
Salle de lecture IRM

01-02-073 :
Salle d'attente

radio

01-02-071 :
Sanitaire H/F

01-02-022 :
Salle de radio N°03

01-02-029 :
Salle de radio N°02

01-02-007 :
Salle de scaner

01-02-065 :
Vestiaires

01-02-005 :
Salle de lecture

Scanner

01-02-064 :
Vestiaires

01-02-072 :
Sécrétariat

01-02-074 :
Sanitaire

H/F

01-02-026 :
Chambre de garde

01-02-024 :
Salle de lecture

radio

01-02-030 :
Sanitaire

H/F

01-02-023 :
Sanitaire

H/F

01-02-306 :
Bureau

01-02-009 :
Sanitaire H/F

PMR

01-02-028 :
Vestiaires

01-02-027 :
Vestiaires 01-02-021 :

Vestiaires
01-02-020 :
Vestiaires

01-02-302 :
Décartonnage

01-02-551 :
Hall

ascenseurs

01-02-552 :
Hall

Monte-malades

01-02-181 :
Bureau

01-02-006 :
Local technique

01-02-004 :
Attente + Préparation

couchée

01-02-182 :
Local ménage01-02-075 :

01-02-076 :
Sas accès salle de

lecture Scanner

01-02-001 :
Réserve

01-02-540 :
SAS accès bloc

2.49

+ 1.12 m

+ 
1.

12
 m

2.15

2.28

2.20
2.40

2.21

2.40

2.20

2.21

2.53 2.40 2.40

2.18

2.18

2.08

2.31

2.31

2.81

2.81

2.81

2.81

2.81

2.49

2.49

2.49

2.49

2.49

2.49

2.49

2.49

2.49

2.49

2.10

2.10

2.66

2.85

2.18

2.32

2.06

2.06

2.74

2.58

2.682.68

+ 0.18 m

2.34

2.34

2.34

2.18

2.58
2.58

2.58
2.52

2.64

2.64

01-02-025 :
Bureau
Manip.

2.69

2.36
2.36

2.47

2.18

2.48

01-02-012 :
zone préparation

2.29

2.48

01-02-011 :
Box de soin 2

2.48

01-02-010 :
Box de soin 1

2.69

2.55

+ 0.18 m

+ 0.18 m

2.33

2.08

2.27

2.05

- 0.18 m

2.90

2.48

2.35

2.35

3.29

2.97

2.73

3.29

1.94

3.29

2.97

Vers P3

Depuis P1

Depuis P1

Vers P3

2.24

+ 0.18 m

2.34

2.34
2.81

BLOC OPERATOIRE

3.29

3.29

3.36

3.29

3.29

3.36

3.36

01-02-063 :
Préparation01-02-066 :

Zone attente

01-02-506 :
Sas IRM

Asc
en

ce
ur

Asc
en

ce
ur

Asc
en

ce
ur

Asc
en

ce
ur

Asc
en

ce
ur

Asc
en

ce
ur

Asc
en

ce
ur

Mon
te 

ch
arg

e

01-02-601 :
Cage d'escalier x

01-02-603 :
Cage d'escalier Y

01-02-546 :
SAS accès bloc

01-02-541 :
Circulation

01-02-538 :
Circulation

01-02-539 :
Circulation

01-02-505 :
Circulation

01-02-504 :
Circulation

3.39

5.76 3.02

3.58

3.33

3.50

3.07

4.20

2.55

4.
22

3.23

3.
84

2.84

6.12

3.02

1.62

2.35

2.232.29

3.88

3.2
6

1.40

2.62

3.21
1.72

5.03

3.32

1.58

1.57

5.03

1.62

3.27

5.03
2.21

3.96

3.002.47

7.61

1.31 1.2
1

1.2
1

1.30

5.14

3.60

3.69

1.16

3.76

2.20 3.00

1.32

16.32

2.
29

2.27

28
.54

2.56

2.
74

3.33

2.08

3.
34

3.
17

3.46

5.31

6.65

3.
21

3.45

2.
09

4.
69

3.68

2.81

1.8
9

1.66 1.
60

1.57

11.18

3.0
0

7.16

2.
89

2.9
7

4.98

3.
70

7.08

7.6
1

4.
54

6.64

7.
70

3.39

1.76

2.
31

4.
79

1.77

1.
98

2.
03

1.77

2.85

6.65

6.
60

2.14

1.
48

1.66

1.
16

3.13

0.
97

1.23

1.
29

6.71

4.
04

1.81

2.
46

2.09

1.
41

1.
33

2.25

1.
26

1.29

1.
23

3.15

3.
43

1.07

1.
51

1.09

1.
51

18.10

4.08

2.
41

3.9
2

1.
14

6.63

6.
55

4.
86

6.65

3.30

S=16.9 m²

S=13.6 m²

S=27.7 m²

S=16.85 m²

S=3.5 m²

S=3.6 m²

S=3.75 m²

S=18.5 m²

S=6.7 m²

S=29.3 m²

S=4.0 m²

S=1.9 m²S=2.7 m²

S=1.6 m²

S=38.0 m²

S=4.3 m²
S=9.4 m²

S=1.6 m²

S=1.6 m²S=1.65 m²

S=37.4 m²

S=29.6 m²

S=26.15 m²
S=4.75 m²

S=5.4 m²
S=6.85 m²

S=10.1 m²S=13.5 m²S=9.0 m²

S=7.0 m²

S=6.5 m²

S=15.45 m²

S=9.1 m²

S=2.5 m²

S=1.5 m²

S=2.1 m²

S=14.9 m²

S=3.75 m²

S=4.95 m²

S=18.15 m²
S=11.3 m²

S=1.35 m²

S=1.55 m²

S=21.3 m²

S=8.2 m²

S=3.85 m²

S=21.9 m²

S=47.4 m²

S=1.8 m²

S=1.7 m²

S=5.6 m²S=41.7 m²

S=2.5 m²

S=4.3 m²

S=21.8 m²

a:1.24

a:1.24

01-02-070 :
Salle de consultation

2.49

+ 1.12 m

+ 
1.

12
 m

2.35

6.65

S=9.0 m²

S=24.5 m²

S=5.65 m²

S=60.20 m²

S=89.35 m²

01-02-008 :
SAS Préparation

01-02-044 :

S=98.2 m²

S=66.2 m²

S=39.9 m²

S=32.8 m²

01-02-501 :
Circulation

S=63.35 m²

S=2.3 m²

S=2.1 m²

relevé 16x111ht

IPE 270

IPE 270
IPE 270 IPE 270 IPE 270

IPE 270
IPE 270IPE 270IPE 270IPE 270

Poteau IPE 270
Pietement sur etanchéité TCAR 200x6

Poteau IPE 270
Pietement sur etanchéité TCAR 200x6

Poteau IPE 270
Pietement sur etanchéité TCAR 200x6

Poteau IPE 270
Pietement sur etanchéité TCAR 200x6

Poteau IPE 270
Pietement sur etanchéité TCAR 200x6

Poteau IPE 270
Pietement sur etanchéité TCAR 200x6

Montants TCAR 120x4 Montants TCAR 120x4 Montants TCAR 120x4

UPE 270

UPE 270

(150x80x13ht)

HEA 240 HEA 240 Longeron HEA 240 HEA 240 HEA 240

Panne rive UPE 270 + cornière CAE 50x5

IPE 120

IPE 120

IPE 120

IPE 120

IPE 120

IPE 120

IPE 120

IPE 120

IPE 220

IPE 220

IPE 220

IPE 220

IPE 220

IPE 220

IPE 220

IPE 220

IPE 200

IPE 200

IPE 200

IPE 200

UPE 200

IPE 200

IPE 200IPE 220

So
liva

ge 
IPE

 80

So
liva

ge 
IPE

 80

So
liva

ge 
IPE

 80

So
liva

ge 
IPE

 80

So
liva

ge 
IPE

 80

So
liva

ge 
IPE

 80

So
liva

ge 
IPE

 80

So
liva

ge 
IPE

 80

So
liva

ge 
IPE

 80

So
liva

ge 
IPE

 80

So
liva

ge 
IPE

 80

So
liva

ge 
IPE

 80

So
liva

ge 
IPE

 80

So
liva

ge 
IPE

 80

So
liva

ge 
IPE

 80

So
liva

ge 
IPE

 80

So
liva

ge 
IPE

 80

So
liva

ge 
IPE

 80

Poteau Palée Cadre HEA 160
Poteau Palée Cadre HEA 160

IPE 220

1

2

3

4

5

6

7

8

9

So
liva

ge 
IPE

 80

So
liva

ge 
IPE

 80

So
liva

ge 
IPE

 80

So
liva

ge 
IPE

 80

So
liva

ge 
IPE

 80

Garde corps

Gaine de désenfuamge
CF 1H - Lot Fluides

Gaine de désenfuamge
CF 1H - Lot Fluides

Gaine de désenfuamge
CF 1H - Lot Fluides

2,15

D
F2

3

DF21

CTA Urgence
Poids : ~1400kg

CTA ANGIO 1
Poids : ~1400kg

CTA USIC
Poids : ~2400kg

CTA ANGIO 2
Poids : ~1400kg

D
F2

2

3.
51

10.67

2.072.07

10.67

3.
51

6.65

3.23

3.47

3.30

6.65

4.39

4.
86

6.
55

6.63

3.9
2

2.
41

4.08

1.
51

1.09

1.
51

1.07

3.
43

1.
23

1.29

1.
26

2.25

1.
33

1.
41

2.09

2.
46

1.81

4.
04

6.71

1.
29

1.23

0.
97

3.13

1.
16

1.66

1.
48

2.14

6.
60

6.65

2.85

1.77

1.77

4.
79

2.
31

1.76

3.39

7.
70

4.
54

7.6
1

7.08

3.
70

4.98

2.9
7

2.
89

7.16

3.0
0

11.18

1.57

1.
601.66

1.8
9

2.81

3.68

4.
69

2.
09

3.45

3.
21

6.65

5.31

3.46

3.
17 3.

34

2.08

3.33

2.
74

2.56

28
.54

2.27

2.
29

16.32

1.32

3.00

2.20

3.76

1.16

3.69

3.60

5.14

1.30

1.2
1

1.2
11.31

7.61

2.47

3.00

3.96

5.03

3.27

1.62

5.03

1.57

1.58

3.32

5.03

1.72
3.21

2.62

1.40

3.2
6

3.88

2.29

2.23

2.35

1.62

3.02

6.12

2.84

3.
84

3.23

4.
22

2.55

4.20

3.07

3.50

3.33

3.58 3.02
5.76

3.39

Plancher technique

R
adiateur

plom
bée

P 90/210

P 93/204

plom
bée

P 90/210

P 93/204
+m

euble bas

01-02-031 :
Salle de radio N°01

01-02-034 :
Vestiaires

01-02-034A :
Vestiaires

S=35.8 m²

S=1.45 m²S=1.45 m² 01-02-033 :
Sanitaire

S=1.55 m²

P 83/204

P 83/204

P 83/204 

P 83/204 

P 90/204

P 90/204 

1.15

Faïence h=1.20m

P 83/204

Plom
bée

Plom
bée

Plom
bée

P 63/204 G
T

Faïence h=1.20m

Faïence h=1.20m1.15

Plom
bée

Plom
bée

*2

1.98 1.32

1.
27

1.
21

0.
16

6.
03

3.
93

1.
14

0.
95

6.15

0.
97

m
etallique+FP
P 93/204

Marche h=22

SERVICE RADIOLOGIE

BATIMENT N°01 - B.M.C. 
NIVEAU P2

Ech : 1/50

PLAN D'ETAT DES LIEUX

01-02-502 :
Coursive S=21.25 m²

S=8.35 m²
4.71

a:1.80
h:0.85

a:0.20
h:0.85

fixe

a:1.80
h:0.85

a:0.20
h:0.85

fixe

a:1.80
h:0.85

a:0.20
h:0.85

fixe

a:1.80
h:0.85

a:0.20
h:0.85

fixe

a:1.80
h:0.85

a:0.20
h:0.85

fixe

a:1.80
h:0.85

a:0.20
h:0.85

fixe ouvrant

a:1.00
h:0.85

ouvrant

a:1.00
h:0.85

fixe

a:1.00
h:0.85

01-02-503 :
Coursive

Longeron HEA 240 HEA 240 HEA 240
Ouverture à créer
Porte métallique isolée

S=22.95 m²

a:1.80
h:0.85

a:0.20
h:0.85

fixe

a:1.80
h:0.85

a:0.20
h:0.85

fixe

a:1.80
h:0.85

a:0.20
fixe fixe

a:1.00
h:0.85

m
etallique+FP
P 93/204

Marche h=22

a:1.80
h:0.85

a:0.20
h:0.85

fixe

a:1.80
h:0.85

fixe

a:1.80
h:0.85

fixe

01-02-013 :
Salle d'attente

scanner
S=8.35 m²

P 93/204 EI30
Phonique

1.
88

4.71

P 63/204 EI30

Arm
oir

e
éle

ctr
iqu

e

2.18

01-02-032 :
Sanitaire

H/F
S=2.55 m²

01-02-036 :
Bureau facturation

01-02-038 :
Réserve

S=6.9 m²

S=11.85 m²

2T

P 93/204 EI30

P 93/204 EI30

P 93/204 EI30

Armoire

P 
73

/2
04

01-02-035 :
Bureau

de frappe

S=9.5 m²ArmoireCoffre

2T

Imprimante

01-02-037 :
Local coffre S=2.45 m²

Phonique
P 93/204 EI30

3.
19

Châssis 100x100
 EI30

2.20

4.
30

Contrôle
d'accès

S=2.65 m²

01-02-032A :
Pharmacie

P 73/204

P 93/204 EI30
1.46

Armoire

2.29

Contrôle
d'accès

Contrôle
d'accès

P 83/204 
Plom

bée

1.
21

2.
54

1.
00

P 93/204 EI30

4.60

2T

1.01

1.16

01-02-060 :
Bureau Médical

2 postes

S=11.2 m²

Placard
Coulissant

Porte 93/204

P 83/204 EI30

01-02-060A :
Bureau Cadre

S=10.55 m²

P 83/204 EI30

2T

Conservé

Contrôle
d'accès

Contrôle
d'accès

3.
08

3.00

3.06

2T

2T

Ar
m

oi
re

Ar
m

oi
re

3.
73

a:1.80
h:0.85

a:0.20
h:0.85
fixe

a:1.80
h:0.85

a:0.20
h:0.85
fixe

ouvrant

a:1.00
h:0.85

a:1.80
h:0.85

a:0.20
h:0.85
fixe

a:1.80
h:0.85

a:0.20
h:0.85
fixe

a:1.80
h:0.85

a:0.20
h:0.85
fixe

a:1.80
h:0.85

a:0.20
h:0.85
fixe

fixe

a:1.00
h:0.85

ouvrant

a:1.00
h:0.85

a:1.00
h:0.85

a:1.80
h:0.85

a:0.20
h:0.85
fixe

fixe
a:1.80
h:0.85

a:0.20
h:0.85
fixe

a:1.80
h:0.85

a:0.20
h:0.85
fixe

a:1.00
h:0.85

fixe
a:1.80
h:0.85

a:0.20
h:0.85
fixe

a:1.80
h:0.85

a:0.20
h:0.85
fixe

ouvrant
a:1.00
h:0.85

en alucobon
en alucobon

en alucobon
en alucobon

Contrôle
d'accès

Caméra

Caméra

Caméra

Caméra

2.36

S=7.40 m²

01-02-012 :
Coursive

du 20/07/2026

S=3.5 m²

01-02-002 :
Sanitaire1.66 1.

60

1.57
S=2.4 m²

1.
56

15.51

6.
29

1.10

7.
25

2.222.22

S=9.95 m²

01-02-014 :
Préparation patients

couchés
S= 7.15 m²

01-02-015 :
Scanner 2
S= 42.30 m²

P 93/204 EI30
Phonique
Plom

béeautom
atique 145/210

Porte coulissante

2.04

P 93/204 EI30

P 93/204 EI30

Phonique
Plombée

01-02-016 :
Salle de contrôle

Scanner
S=13.05 m²

01-02-018 :
Bureau interprétation

S= 10.9 m²

P 83/204 EI30
Phonique

P 83/204 EI30
Plombée

P 83/204 EI30
Phonique 01-02-017 :

Pharmacie
S=3.15 m²

Ar
m

oi
re

4.71

Cloison plombée (3mm de plomb)

C
hassis 225x105h
Plom

bé - All.100

Contre cloison plombée

Contrôle
d'accès

a:1.80
h:0.85

a:0.20
h:0.85

fixe
a:1.80
h:0.85

a:0.20
h:0.85
fixe

a:1.80
h:0.85

a:0.20
h:0.85
fixe

a:1.80
h:0.85

a:0.20
h:0.85
fixe

a:1.80
h:0.85

a:0.20
h:0.85
fixe

a:1.80
h:0.85

a:0.20
h:0.85
fixe

a:1.80
h:0.85

a:0.20
h:0.85
fixe

a:1.80
h:0.85

a:0.20
h:0.85
fixe

a:1.80
h:0.85

a:0.20
h:0.85
fixe

a:1.80
h:0.85

a:0.20
h:0.85
fixe

a:1.80
h:0.85

a:0.20
h:0.85
fixe

a:1.00
h:0.85

fixe

a:1.00
h:0.85

a:1.00
h:0.85

ouvrant

a:1.00
h:0.85

ouvrant

a:1.00
h:0.85

fixe
a:1.00
h:0.85

a:1.80
h:0.85

a:0.20
h:0.85

fixe

a:1.80
h:0.85

a:0.20
h:0.85

fixe

a:1.80
h:0.85

a:0.20
h:0.85

fixe

a:1.80
h:0.85

a:0.20
h:0.85

fixe

a:1.80
h:0.85

a:0.20
h:0.85

fixe

a:1.80
h:0.85

a:0.20
h:0.85

fixe

a:1.80
h:0.85

a:0.20
h:0.85

fixe

a:1.80
h:0.85

a:0.20
h:0.85

fixe

a:1.80
h:0.85

a:0.20
h:0.85

fixe

a:1.80
h:0.85

a:0.20
h:0.85

fixe

a:1.80
h:0.85

a:0.20
h:0.85

fixe ouvrant

a:1.00
h:0.85

ouvrant
a:1.00
h:0.85

ouvrant

a:1.00
h:0.85

fixe

a:1.00
h:0.85

1.
11

P 93/204 EI30

Phonique
Plombée

fixe
fixe

01-02-019A:
Vestiaires
Hommes
S= 8.6 m²

01-02-019:
Vestiaires
Femmes

S= 22.1 m²

01-02-019B:
Sanitaire

Personnel
S= 5.05 m²

Contrôle
d'accès

P 83/204 EI30

P 83/204 EI30

3.
61

2.
50

3.
21

40 casiers

12 casiers

1.19

Contrôle
d'accès Contrôle

d'accès

Contrôle
d'accès

en alucobon
en alucobon

en alucobon
en alucobon

en alucobon
en alucobon

en alucobon

+meuble bas

P 83/204 EI30
EI30

Ar
m

oi
re

Châssis 100/100h
All.105 

H
auteur variable

1.39

3.89

Sonorisation2

Sonorisation1

2.
40

3.
56

7.53

4.07

5.
88

5.
96

1.
35

2.341.10

3.
32 3.54

2.
80

2.90 2.37

0.
97

Evier

01-02-061 :
Vestiaire secrétaires

2.48
S=3.55 m² 1.

42 P 83/204 EI30

2.48

Châssis 130/110h
All.100 à créer

8 casiers
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