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EXTRACTEUR EN TOITURE

AKU 160 M existant

C.T.A. EN TOITURE

HRglobal 3000 TAC4 existante
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PAS Ø 450

Ø 450

Batterie

Froide

13,6kW

Groupe extérieure froid

TOSHIBA réf HWS-1402H-E

Module hydraulique

TOSHIBA réf HWS-1402XWHT9-E

Ballon tampon 100 litres

Arrivée eau froide

depuis Bloc sanitaire R+1

Thermostat sur gaine de reprise pour commande BC/BF
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MISE EN PLACE D'UN GROUPE FROIDE ET D'UNE
BATTERIE FROIDE SUR CENTRALE DE

TRAITEMENT D'AIR EN TOITURE
BATIMENT 5
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